
excellence in hot water

Instrukcje 
InstalowanIa, 

obsługI I 
serwIsowanIa

PolskI

664Y4500 • E

25 C
HeatMaster®



PL • 2664Y4500 • E

E
N

F
R

R
U

P
L

D
E

IT
E
S

N
L

INDEX

WAŻNE INFORMACJE 4
Kto powinien przeczytać tę instrukcję 4

Symbole 4

Zalecenia 4

Zgodność z przepisami 4

Ostrzeżenia 4

ZALECENIA dOtyCZąCE WOdy gRZEWCZEJ 5
Ogólnie 5

Zapobieganie 5

Czyszczenie instalacji 5

WStĘP 6
Zasada funkcjonowania 6

7

Przygotowanie ciepłej wody 7

Ochrona antyzamrożeniowa 7

PRZEWOdNIK UŻytKOWNIKA 8
Regulacja za pomocą sterownika ESYS 8

CHARAKtERyStyKA tECHNICZNA 9
Charaterystyka ogólna 9

Wydatki ciepłej wody 10

Kategorie gazowe 10

POdŁąCZENIA ELEKtRyCZNE 11
Schemat okablowania 12

WSKAZÓWKI dOtyCZąCE INStALOWANIA 13
Wymiary 13

Podłączenia hydrauliczne 13

Pomieszczenie z kotłem 13

Dostęp 13



PL • 3 664Y4500 • E

E
N

F
R

R
U

P
L

D
E

IT
E
S

N
L

INDEX

INStALOWANIE 14
Podłączenie do komina 14

Podłączenie gazu 16

Podłączenie obiegu c.w. 16

Podłączenie obiegu c.o. 17

Instalacja: 1 obieg grzewczy sterowny termostatem pokojowym 18

Instalacja: 1 obieg grzewczy sterowany przez Room Unit 20

URUCHOMIENIE I KONSERWACJA 22
Uruchomienie systemu 22

Sprawdzanie nastaw 22

Otwarcie kotła 22

Tabela oporności czujników temperatury 22

Demontaż palnika 23

Demontaż i sprawdzenie elektrody 23

Czyszczenie wymiennika ciepła 23

PARAMERy StEROWNIKA ESyS dLA SERWISU 24
Kod 24

Tryb komunikacyjny 25

Tryb parametrów 26

Tryb testu 28

Tryb błędów 29

Tryb info 30

KOdy BŁĘdÓW StEROWNIKA ESyS 32
Lista kodów błędów + rozwiązania 32



PL • 4664Y4500 • E

E
N

F
R

R
U

P
L

D
E

IT
E
S

N
L

KtO POWINIEN PRZECZytAĆ tĘ 
INStRUKCJĘ
Z instrukcją powinni zapoznać się:
- projektant
- instalator
- użytkownik
- serwisant

SyMBOLE
Następujące symbole zostały użyte w tej instrukcji:

 
• Przed wykonywaniem czynności serwisowych należy odłączyć kocioł od 

energii elektrycznej. 

• Pod obudową urządzenia nie znajdują się elementy nastaw i regulacji 
dla użytkownika.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osób 
o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, z brakiem 
doświadczenia i wiedzy, chyba że zostali przeszkoleni przez producenta 
lub wykwalifikowany personel.

ZgOdNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Urządzenia posiadają oznaczenie CE potwierdzające zgodność z Europejskimi 
Dyrektywami 92/42/EC „Efektywnościową” i 90/396/EC „Gazową”, wprowa-
dzonymi do użytku stosownymi Rozporządzeniami krajowymi. Posiadają także 
oznaczenie “HR-TOP” (Kotły gazowe kondensacyjne).

OStRZEŻENIA

JEŹELI POCZUJESZ ZAPACH GAZU:
- natychmiast zamknij dopływ gazu
- otwórz okna by wywietrzyć 
- nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych ani nie przełączaj żadnych  
  przełączników
- natychmiast powiadom dostawcę gazu i/lub instalatora

Dokumentacja stanowi integralną część kotła. Musi być przekazana użytkowni-
kowi i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Instalowania, przeglądu, serwisowania i ewentualnych napraw kotła, może doko-
nywać wyłącznie autoryzowany serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

ACV nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędnym 
zainstalowaniem oraz stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych.

 Producent zastrzega sobie prawo do zmian charakterystyk 
technicznych urządzenia bez powiadomienia. 

 Dostępność niektórych wersji i ich wyposażenia jest zależna od 
danego kraju. 

WAŻNE INFORMACJE

ZALECENIA

 
• Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed 

przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia.

• Jakiekolwiek modyfikacje bez pisemnej zgody producenta są zabron-
ione. 

• Urządzenie może być zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Zainstalowanie urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją grozi pora-
żeniem prądem elektrycznym i/lub zanieczyszczeniem środowiska.

• Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest 
dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.

• W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z pracą urządzenia, 
prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.

• Uszkodzone części należy wymienić wyłącznie na oryginalne, dostarczo-
ne przez producenta. 

• Palnik gazowy zamontowany w kotle posiada nastawy fabryczne dla 
gazu ziemnego E (równoważny G20)

Niebezpieczeństwo 
poparzenia.

Najważniejsze informacje dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska.

Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem.

Najważniejsze informacje 
dla prawidłowej pracy urządzenia.
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OgÓLNIE
Woda do napełniania nie może zawierać substancji prowadzących do 
uszkodzenia wymiennika ciepła. Ryzyko uszkodzenia wzrasta wraz z 
rozmiarami instalacji wodnej, proporcjonalnymi zwykle do zainstalowanej 
mocy w kW. 

ZASAdy ZAPOBIEgANIA

TLEN
Ilość tlenu wprowadzanego do instalacji zależyod jej objętości. W czasie 
eksploatacji instalacji, tlen może się gromadzić w wyniku uzupłeniania wodą 
u zastosowania elementów instalacji nie posiadających bariery tlenowej (rury 
i złączki PE). 
Tlenn reaguje ze stalą powodując jej korozję i powstawanie osadów. Wprawdzie 
firmy ACV jest wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na korozję ale osady 
powstają ze stali zwykłych (grzeniki, ...) i osadzają się na gorącychy częściach 
wymiennika. W  rezultaci redukują one przepływ wody oraz izolują termicznie 
aktywne części wymiennika, co prowadzi do jego uszkodzenia. 

JAK CHRONIĆ WYMIENNIK PRZED TLENEM ?
- mechanicznie : zastosowanie systemu zamkniętego z separatorami 

powietrza, odpowietrznikami ograniczającymi ryzyko obecności tlenu w 
instalacji.

- chemicznie : dodatki wiążą wolny tlen rozpuszczony w wodzie. ACV zaleca  
stosowanie dodatków firm Fernox (www.fernox.com) i Sentinel (www.
sentinel-solutions.net). Powyższe dodatki muszą być stosowane dokładnie 
z instrukcją producenta. 

TWARDOŚĆ
Sumaryczna ilość soli tworzących kamień kotłowy jest zależna od pojemności 
instalacji, twardości wody oraz częstotliwości uzupełniania instalacji wodą. 
Kamień kotłowy osadza się na gorących częściach wymiennika ciepła 
redukując przepływ wody, izolując termicznie powierzchnię wymiany ciepła. 
Prowadzi do uszkodzenia wymiennika. 

Akceptowalny zakres twardości wody:

mmolCa(HCO3)2  / l °n °f

0,5 - 1 2,5 - 5,6 5 - 10

JAK ZAPOBIEGAĆ ?
Woda do napełniania lub uzupełniania systemu powinna być uprzednio 
zmiękczona. Zalecamy stosowanie dodatków firm Fernox (www.fernox.
com) i Sentinel (www.sentinel-solutions.net). Powyższe dodatki muszą być 
stosowane dokładnie z instrukcją producenta. Trwadość wody musi być 
regularnie sprawdzana a jej wartości notowane. 

INNE PARAMETRY
Poza zawartością tlenu i twardością wody, należy sprawdzić również poniższe 
parametry na obecność w wodzie grzewczej.

Kwasowość 6,6 < pH < 8,5

Przewodność < 400 μS/cm (a 25°C)

Chlorki < 125 mg/l

Żelazo < 0,5 mg/l

Miedź < 0,1 mg/l

Te parametry muszą być zmierzone i jeśli znajdują się poza zakesem 
dopuszczalnych wartosci, woda musi zostać uzdatniona. Można zastosować 
chemiczne środki, ACV zaleca dodatki firm Fernox (www.fernox.com) i 
Sentinel (www.sentinel-solutions.net).
Produkty te moga być stosowane tylko zgodnie z zaleceniami producenta. 

CZySZCZENIE INStALACJI
Przed napełnieniem instalacji, musi być ona przeczyszczona zgodnie z PN-
EN14868.
Można zastosować chemiczne środki, ACV zaleca dodatki firm Fernox (www.
fernox.com) i Sentinel (www.sentinel-solutions.net).
Produkty te moga być stosowane tylko zgodnie z zaleceniami producenta. 

 W przypadku, gdy któryś z warunków nie może zostać 
spełniony, kocioł musi być hydraulicznie oddzielony od 
instaacji za pomocą płytowego wymiennika ciepła. 

zAlECENIA DOtyCząCE WODy gRzEWCzEJ
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WStĘP

ZASAdA FUNKCJONOWANIA

TECHNOLOGIA ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

Technologia ACV zbiornik-w-zbiorniku jest testowana i sprawdza się w 
ekstremalnie trudnych warunkach.

Urządzenia HeatMaster® C zawierają pierścieniowy zasobnik ciepłej wody 
ze stali nierdzewnej, otaczający kanały spalin. Wokół zasobnika znajduje się 
przestrzeń wypełniona wodą grzewczą. Górna część zbiornika zewnętrznego 
zawiera komorę spalania, z której wychodzą w dół kanały spalin (płomieniówki).  
Palnik ogrzewa wodę grzewczą oddającą następnie ciepło do zasobnika ciepłej 
wody ze stali nierdzewnej. 

Dzięki konstrukcji zbiornik-w-zbiorniku, pofałdowany zasobnik jest całkowicie 
ogrzewany wodą grzewczą i jest zawieszony na króćcach zimnej i ciepłej wody. 
Pofałdowanie pozwala na kurczenie i rozciąganie się zasobnika dzięki zmi-
anom ciśnienia wewnątrz urządzernia (np. przy poborze wody), co zapobiega 
tworzeniu i osadzaniu się kamienia kotłowego na jego ściankach. 

Powierzchnia wymiany ciepła, zwiększona w porównaniu do rozwiązań 
tradycyjnych, minimalizuje konieczny czas podgrzewania c.w. Możliwość 
podgrzania w zasobniku wody do wysokich temperatur, zwiększa wydatki 
ciepłej wody.

HeatMaster® 25 C

1. Wlot zimnej wody
2. Odpowietrznik automatyczny
3. Zasobnik c.w. zbiornik-w-zbiorniku ze stali nierdzewnej
4. Zawór bezpieczeństwa 3 bar z manomatrem
5. Modulowany palnik gazowy
6. Wylot ciepłej wody
7. Podłączenie gazu
8. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
9. Obieg grzewczy
10. Panel sterowniczy
11. Przeponowe naczynie wzbiorcze
12. Izolacja ze sztywnej pianki poliureatnowej
13. Pompa ładująca kotła
14. Podstawa

1

3

4

2

5

8

9

6

7

10

11

13

14

12
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WStĘP

OPIS OgÓLNy
HeatMaster® C jest stojącym kotłem kondensacyjnym spełniającym wymagania 
Unii Europejskiej dotyczące montażu kotła w systemach z „zamkniętą” komorą 
spalania,  C13 - C33 - C43 - C53 - C83 - C93,  lub „otwartą” - kategoria B23 lub B23P.

OBUDOWA
Kocioł posiada stalową obudowę. Przed malowaniem jest poddawaną fosfaty-
zacji a następnie utwardzaniu w temperaturze 2200C. Od wewnątrz pokryta 
jest warstwą izolacji termicznej i akustycznej, redukującej straty do minimum.

WYMIENNIK CIEPŁA
Sercem kotła HeatMaster®C jest, specjalnie przez ACV zaprojektowany 
wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Wyprodukowany został na podstawie 
badań i 80 lat doświadczeñ firmy w produkcji urządzeń grzewczych i ciepłej 
wody.
Wyjątkowa geometria kanałów spalin pozwala na osiągnięcie wyjątkowej wartości 
kryterium Reynoldsa podczas pracy. HeatMaster®C osiąga wyjątkową wydajność, 
stałą podczas całego okresu użytkowania, ponieważ nie zachodzi w nim proces 
korozji - jest wykonany ze stali nierdzewnej.

PALNIK
HeatMaster® C wyposażony jest w palnik ACV BG 2000-M. Jest to palnik ze 
wstępnym mieszaniem gazu z powietrzem, zapewniący bezpieczną i cichą 
pracę przy bardzo niskiej emisji NOx i CO. ACV BG 2000-M jest nowoczesnym 
palnikiem o sprawdzonej technologii i produkowanym z części ogólnie 
dostępnych na rynku.

REGULACJA TEMPERATURY 
HeatMaster® C  jest wyposażony w wielofunkcyjny mikroprocesorowy 
regulator „ESYS”, sterujący zarówno bezpieczną pracą urządzenia (zapłon, 
monitoring płomienia, ograniczenia temperatury etc.) jak również temperaturą 
kotła. ESYS to także regulator pogodowy. Wystarczy tylko podłączyć czujnik 
temperatury zewnętrznej (dostępny w opcji dodatkowej). Regulator może 
także współpracować z termostatem pokojowym. W połączeniu z nim, możliwe 
jest kontrolowanie temperatury c.o. w zależności od pogody z uwzględnieniem 
temperatury wewnątrz pomieszczenia.
Użytkownik może zmieniać dwa parametry. Autoryzowany serwis, po wpro-
wadzeniu odpowiedniego kodu, ma dostęp do kilku innych parametrów by 
przystosować pracę kotła do specjalnych warunków. Regulator jest fabrycznie 
przystosowany do standardowej pracy.

PRZygOtOWANIE CIEPŁEJ WOdy
Ponadprzeciętne wydatki ciepłej wody w systemu ACV zbiornik-w-zbiorniku 
otrzymano dzięki:

 - rozwiązaniu chroniącemu przed osadzaniem się kamienia 
kotłowego: pofałdowany zbiornik kurczy się i rozciąga cyklicznie przy 
podgrzaniu, co eliminuje trwałe osadzanie są kamienia na jego ściankach.

 - zapewnia ciepłą wodę bez bakterii legionella: zbiornik jest całkowicie 
otoczony wodą grzewczą utrzymującą temperaturę powyżej 60°C.

 - wyjątkowa odporność na uszkodzenia i korozję: wynikająca z 
zastosowania stali nierdzewnej.

HeatMaster® C  oferuje dwa tryby pracy dla produkcji ciepłej wody:

 - Tryb priorytetu:  zatrzymanie pracy kotła na centralne ogrzewanie, 
wyłączna praca na produkcję ciepłej wody.

 - Praca równoległa: przy obiegu grzewczym z grzejnikami, kocioł 
pracuje równolegle na potrzeby centralnego ogrzewania jak i produkcji 
ciepłej wody.

OCHRONA PRZECIWZAMROŻENIOWA 
Automatyka kotła realizuje ochronę przeciwmrozową. Gdy temperatura na czuj-
niku NTC1 spadnie poniżej 70C, system załącza pompę centralnego ogrzewania. 
Gdy temperatura spadnie poniżej 30C, system automatycznie uruchamia palnik, 
który pracuje dopóki wartość temperatury nie osiągnie 100C. Pompa pracuje 
jeszcze przez około 10 minut.

Jeżeli zamontowany jest czujnik temperatury zewnętrznej, pompa uruchamia się 
gdy temperatura spadnie poniżej wartości określonej przez ESYS.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony całego systemu, wszystkie zawory, również 
przy grzejnikach, powinny być otwarte.
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PRzEWODNIK UŻytKOWNIK A
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REgULACJA ZA POMOCą StEROWNIKA ESyS
Symbole wyświetlane na wyświetlaczu sterownika, obrazują stan pracy 
zespołu kotła.

STRUKTURA WYŚWIETLACZA
Pokazuje aktualny stan pracy kotła i może wyświetlać dodatkowe wartości 
dotyczącego jego funkcjonowania. 

OBIEG GRZEWCZY
Obieg grzewczy musi być napełniony wodą do określonego ciśnienia - patrz 
dział OBSŁUGA I KONSERWACJA.

Ciśnienie w obiegu hydraulicznym jest kontrolowane w sposób ciągły przez  
czujnik ciśnienia. Jeżeli mierzone ciśnienie jest poniżej 0,8 bar, na wyświetlaczu 
pojawi się "LOP" (Low pressure) i sygnalizuje konieczność uzupełnienia wody 
w obiegu do wymaganego ciśnienia. 

Więcej informacji o systemie uzyskasz pytając instalatora. 

 Przed uzupełnianiem wody powiadom instalatora

BŁĘDY:
Regulacje temperatury urządzenia zapewniają bezpieczne użytkowanie 
różnych elementów kotła, nadzorowanych przez sterownik mikroprocesorowy 
"ESYS". Niedotrzymanie niektórych parametrów powoduje zablokowanie 
pracy kotła: na wyświetlaczu pojawia się “E” oznaczajace błąd oraz kod błędu 
[wykaz kodów błędów znajduje się w dalszej części instrukcji].

W celu odblokowania pracy kotła należy: 
- przekręć pokrętło c.w. w pozycję "RESET" i przytrzymaj w tej pozycji przez 

3 sekundy.
- usunąć przyczynę powstania błędu pokazanego na wyświetlaczu poprzez 

kontakt z instalatorem.

1. Pola oznaczeń i wartości temperatur

2. Symbol temperatury

3. Symbol oznaczający tryb ogrzewania

4. Symbol pracy palnika

5. Symbol pracy pompy obiegowej

6. Symbol trybu pracy dla ciepłej wody

7. Symbol ciśnienia [bar]

A. Pokrętło regulacji temperatury c.o. z funkcją lato/zima:
 Zakres regulacji: 20 - 90°C.
 Przy nastawianiu pokrętła na  obieg grzewczy jest wyłączony, kocioł 

pracuje w trybie letnim. 

B. Pokrętło regulacji temperatury c.w. z funkcją RESET:
 Zakres regulacji: 20 - 90°C.
 Uruchomienie funkcji "RESET" odbywa się przez przekręcenie pokrętła 

c.w. w lewo do oporu i przytrzymanie w tej pozycji ok. 3 sekund. 

Regulacja temperatury

Wyświetlacz LCD

Wyłącznik główny

A B
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CHARAKtERyStyK A tECHNICzNA

CHARAKtERyStyKA OgÓLNA

HeatMaster® 25 C

Centralne ogrzewanie gaz ziemny Propan

Maks. moc cieplna w paliwie w trybie c.o. kW 25 25

Maks. moc cieplna w paliwie w trybie c.w. kW 35 30

Min. moc cieplna w paliwie kW 6 6

Max. moc cieplna 80/60°C kW 24,2 24,2

Min. moc cieplna 80/60°C kW 5,8 5,8

Sprawność cieplna - obciążenie 100% 80/60°C % 96,5 96,5

Sprawność cieplna - obciążenie 100% 50/30°C % 107,0 107,0

Sprawność cieplna - obciążenie 30% [EN677] % 107,5 107,5

Spaliny

Emisja CO [moc max.] mg/kWh 31 40

Emisja NOx [EN483] mg/kWh 22,8 45

Klasa NOx [EN483] 5 5

Temperatura spalin - Moc max. 80/60°C °C 63 63

Masa spalin kg/h 41,4 41,0

Dopuszczalne opory przepływu spalin [max.] Pa 130 130

Maksymalna długość koncentrycznego kanału spalin 
Ø 80 / 125 mm

m 20 20

gaz

Wydatek gazu G20 - 20 mbar m3/h 2,64

Wydatek gazu G31 - 37 mbar m3/h 1,02

CO2 [moc max.] % CO2 8,6 10,5

CO2 [moc min.] % CO2 8,5 10,5

Podłączenie gazu (gwint zewnętrzny) Ø 3/4" 3/4"

Parametry hydrauliczne

Maksymalna temperatura pracy °C 90 90

Pojemność obiegu grzewczego L 126,5 126,5

Pojemność obiegu ciepłej wody L 75 75

Maksymalne ciśnienie pracy obiegu grzewczego bar 3 3

Opory przepływu [∆T = 20°C] mbar 30 30

Podłączenie obiegu grzewczego (gwint wewnętrzny) Ø 1" 1"

Podłączenie obiegu ciepłej wody (gwint zewnętrzny) Ø 3/4" 3/4"

Powierzchnia grzewcza zasobnika c.w. m2 1,59 1,59

Wydatek nominalny L/h 1100 1100

Podłączenia elektryczne

Klasa IP 30 30

Napięcie zasilania V/Hz 230 / 50 230 / 50

Pobierana maksymalna moc W 150 150

Waga (pusty) kg 158 158
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CHARAKtERyStyK A tECHNICzNA 

WydAtKI CIEPŁEJ WOdy

WARUNKI PRACY PRZY 80°C HeatMaster ® 25 C HeatMaster ® 65 C

Wydatek szczytowy przy 40°C [∆T = 30°C] l/10' 365

Wydatek szczytowy przy  40°C [∆T = 30°C] l/60' 1172

Wydatek trwały przy 40°C [∆T = 30°C] l/godz 976

Wydatek szczytowy przy 60°C [∆T = 50°C] l/10' 200

Wydatek szczytowy przy 60°C [∆T = 50°C] l/60' 688

Wydatek trwały przy 60°C [∆T = 50°C] l/godz 586

Czas ponownego podgrzewania wody minuty 30

KAtEgORIE gAZOWE: model HeatMaster® 25 C

MAKSYMALNE WARUNKI PRACY

Maksymalne ciśnienie pracy
- Obieg c.o. : 3 bar
- Obieg c.w. : 10 bar

Maksymalna temperatura pracy : 90°C

Jakość wody:
- Chlorki : < 150 mg/L
- 6 ≤ PH ≤ 8

I2H I2L I2E I2ELL I2E(S) * I2Er I2HS I3P I3B/P

g20 (mbar) 20 20 20 20 20

g25 (mbar) 25 25 25 25

g25.1 (mbar) 25

g30 (mbar) 30 50

g31 (mbar) 30 37 50

At Austria
BE Belgia

CH Szwajcaria

Cy Cypr

CZ Czechy

dE Niemcy

dK Dania

EE Estonia

ES Hiszpania

FR Francja

gB Wielka Brytania

gR Grecja

HR Chorwcja

HU Węgry

IE Irlandia

It Włochy

Lt Litwa

LU Luksemburg

LV Łotwa

NL Holandia

NO Norwegia

PL Polska

Pt Portugalia

RO Rumunia

SE Szwecja

SI Słowenia

SK Słowacja
tR Turcja
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PODŁąCzENIA ElEKtRyCzNE
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PODŁąCzENIA ElEKtRyCzNE
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Min. 25 mm   Min. 25 mm   

WSKAzÓWKI DOtyCząCE INStAlOWANIA

POMIESZCZENIE Z KOtŁEM
- Upewnij się, że wentylacja jest wykonana prawidłowo i funkcjonuje 

poprawnie.
-   Nie przechowuj w pomieszczeniu materiałów łatwopalnych.
-   Nie przechowuj tu żadnych materiałów, które mogą powodować korozję: 

farb, rozpuszczalników, środków chemicznych i innych detergentów.
-  Jeśli poczujesz zapach gazu nie przełączaj żadnych przełączników, 

zamknij dopływ gazu, wywietrz pomieszczenie i skontaktuj się ze swoim 
instalatorem.

dOStĘP
Urządzenie musi być tak zamontowane by w każdej chwili było dostępne. 
Minimalne odległości pokazano na rysunku obok. Dla ułatwienia 
serwisowania kotła zaleca się podwoić te odległości.

POdŁąCZENIA HydRAULICZNE HeatMaster ® 25 C

Podłączenie obiegu c.o. [F] Ø 1"

Podłączenie obiegu c.w. [M] Ø 3/4"

Podłączenie gazu [M] Ø 3/4"

WyMIARy
A 

mm
B 

mm
C 

mm
d 

mm
E 

mm
F 

mm
g

mm
H 

mm
I 

mm
J 

mm

HM 25 C 1700 590 740 1570 360 214 753 140 1015 350

HB C

G

A D

J

F

I

E
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10800220
Zestaw do podłączenia 

koncentrycznego 
HeatMaster® 25 C 

INStAlOWANIE

POdŁąCZENIE dO KOMINA
-  Podłączenia do komina muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami.

- HeatMaster® C ma wbudowany zawór gazowy, regulujący stosunek gazu do 
powietrza, który w dużym stopniu uniezależnia funkcjonowanie palnika od 
wahań ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia gazu. Ponadto, zawór gazowy 
trwale gwarantuje optymalne spalanie przy bardzo niskim poziomie emisji 
zanieczyszczeń.

- Poziome kanały spalinowe muszą być montowane ze spadkiem 5 mm na 
metr zwróconym w kierunku kotła.

- Poziome odcinki kanału zasysania powietrza muszą być montowane ze 
spadkiem w kierunku przeciwnym.

- W otoczeniu do 0.5 metra od kotła i systemu spalinowego nie wolno 
instalować żadnych innych urządzeń.

- Maksymalny opór kanału spalin nie może przekraczać 130 Pascali dla 
HeatMaster® 25 C.

  Znajdującą się poniżej tabelę można użyć do obliczeń.

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY:

Schemat obok składa się z następujących elementów: element pomiarowy  + 
5 metrów rury prostej pionowej + 2 kolana 45° + 1 metr rury prostej pochyłej 
+ 1 wylot pionowy.

Opór tego systemu obliczamy następująco:
2.5 + (5 x 5.0) + (2 x 4.0) + 5.0 + 20 = 60.5 PA.

Wartość ta jest mniejsza niż maksymalny dopuszczalny opór, dlatego też 
powyższe rozwiązanie jest prawidłowe.

TABELA OPORÓW KANAŁÓW SPALIN W PASCAL'ACH (1 Pascal = 0,01 mbar)

Kanał koncentryczny Wlot powietrza
System rozdzielony

Wylot spalin
System rozdzielony

HM 25 C
Ø 80/125 mm

HM 25 C
Ø 80 mm

HM 25 C
Ø 80 mm

Rura prosta 1 m 5.0 1.5 2.0

Element pomiarowy 2.5 — 1.0

Kolano 90° 6.0 1.9 3.4

Kolano 45° 4.0 1.3 2.3

Wylot pionowy 20.0 — —

Wylot poziomy 15.0 — —

Tabela dotyczy urządzeń oferowanych przez ACV i nie może być stosowana do urządzeń innych firm.
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INStAlOWANIE

Możliwości podłączenia kotła do komina

C93 : Podłączenie do indywidualnego przewodu spalinowego 
prowadzonego wewnątrz indywidualnego kanału kominowego, 
stanowiącego część budynku i doprowadzającego powietrze 
do spalania do pomieszczenia z kotłem. Certyfikowany zespół 
przewodu z zestawem wlotu powietrza/wylotu spalin nie może być 
rozłączany. 

C43 : Podłączenie do zbiorczego systemu z dwoma przewodami, 
zakończonym zestawem wspólnym dla wylotu spalin i wlotu 
powietrza, zapewniającym jednakowe warunki atmosferyczne przez 
otwory wlotu powietrza albo bliskie sąsiedzctwo wylotu spalin. 

C53 : Podłączenie do oddzielnych przewodów doprowadzenia powietrza 
do spalania oraz odprowadzenia spalin. Przewody mogą być 
zakończone w strefach różnych poziomów ciśnienia. 

B23 : Wylot spalin wyprowadzony na zewnątrz do atmosfery, powietrze 
do spalania pobierane bezpośrednio z otoczenia kotła.

B23P : Przewody odprowadzające spaliny przeznaczone do pracy z 
nadciśnieniem. 

C13 : Zarówno wylot spalin jaki i doprowadzenie powietrza do spalania 
znajdują się na zewnątrz obiektu z kotłem. Współosiowy wlot 
powietrza i wylot spalin wyprowadzony poziomo przez ścianę. 
Jednakowe warunki atmosferyczne do wylotu spalin i wlotu 
powietrza. 

C33 : Współosiowy lub równoległy wylot spalin i wlot powietrza do spalania 
wyprowadzone pionowo do atmosfery ponad dach. Jednakowe 
warunki atmosferyczne zapewniają otwory wlotu powietrza. 
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POdŁąCZENIA OBIEgU CIEPŁEJ WOdy

 W pierwszej kolejności napełnić wodą zasobnik ciepłej wody 
kotła - zawsze przed napełnieniem przestrzeni grzewczej.

 Zasobnik c.w. należy opróżnić z powietrza przez otwarcie 
najbliższego punktu poboru c.w.

HeatMaster® C podłącza się bezpośrednio do instalacji zimnej i ciepłej wody.

Przepłucz instalację przed podłączaniem części dotyczącej c.w.

Instalacja c.w. musi być zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa o nastawie 7 
bar, zaworem zwrotnym i zaworem odcinającym. 

Podczas ogrzewania, ciepła woda rozszerza się i ciśnienie wzrasta. Gdy ciśnienie 
przekroczy maksymalną nastawę, zawór bezpieczeństwa otwiera się i wypływa z 
niego niewielka ilość wody. Zastosowanie naczynia przeponowego (min. 2 litry) 
zapobiegnie temu zjawisku i ograniczy efekt uderzeń hydraulicznych.

 
 Temperatura ciepłej wody na wylocie może mieć 

wartość przekraczającą 600C i może powodować 
oparzenia. Z tego powodu zalecamy zainstalowanie 
termostatycznego zaworu mieszającego.

.

 Szybkie otwieranie i zamykanie zaworu czerpalnego 
powoduje skoki ciśnienia wody. Zaleca się zainstalowanie 
stosownych urządzeń przeciwdziałającym skutkom uderzeń 
hydraulicznych.

5

1 2
3

4 6 7

INStAlOWANIE

POdŁąCZENIE gAZU
- Kocioł HeatMaster® C jest wyposażony w 3/4” złączkę do podłączenia 

gazu.

- Przyłączenie gazu musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.

- Przed kotłem należy zamontować filtr gazowy z zaworem odcinającym.

- Sprawdź szczegółowo czy wszystkie rurki kotła, zarówno wewnętrzne 
jak i zewnętrzne są szczelnie połączone. Otwórz zawór gazowy i 
odpowietrz instalację gazu. Sprawdź szczelność połączeń gazowych.

- Sprawdź zgodność ciśnienia gazu z charakterystyką techniczną (tabela 
str. 9).

- Sprawdź ciśnienie gazu i zużycie przy włączonym kotle (tabela str. 8).  

1. Zawór odcinający zimnej wody
2. Zawór zwrotny
3. Reduktor ciśnienia
4. Zawór bezpieczeństwa
5. Przeponowe naczynie wzbiorcze
6. Termostatyczny zawór mieszający
7. Pobór ciepłej wody
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INStAlOWANIE

POdŁąCZENIA OBIEgU C.O.

ZALECENIA

 Przed napełnieniem przestrzeni grzewczej c.o. należy zawsze 
napełnić zasobnik ciepłej wody kotła. 

- Przed podłączeniem kotła, przepłukać i odpowietrzyć instalację centralnego 
ogrzewania. 

- Zawór bezpieczeństwa c.o. wbudowano fabrycznie  a jego wylot należy 
wyprowadzić przewodem nad kratkę ściekową.

- HeatMaster 25 C posiada 12 litrowe naczynie przeponowe.

- Wewnętrzna pompa mieszająca pracuje zarówno w trybie ogrzewania 
jak i ciepłej wody, wyrównując temperaturę wody w kotle. Sprawdź czy 
nastawiona jest na bieg nr 3.

- Napełnij system czystą zimną wodą.

- Po uruchomieniu kotła należy ponownie sprawdzić czy wewnętrzna 
pompa mieszająca obraca się oraz czy jest odpowietrzona. Odpowietrzenia 
dokonuje się podczas pracy. 

- Po fabrycznej próbie ciśnieniowej kotła mogła pozostać woda. Prosimy 
o przepłukanie urządzenia czystą wodą i zebranie zanieczysczonej do 
kanalizacji.

- Z tyłu u dołu urządzenia znajdziesz podłączenia do układu napełniania i spust. 
Napełnij kocioł wodą do ciśnienia minimalnego 1 bar. Po odpowietrzeniu 
instalacji kotła, ponownie napełnij system do ciśnienia 1.5 bar.

- Podłącz syfon i odprowadź odpływ do kratki ściekowej i napełnij go wodą. 
Zabezpiecz kondensat przed zamarzaniem jeśli gromadzisz go w oddzielnym 
naczyniu.

 Syfon kondensatu musi być podłączony do kratki ściekowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia niskiego ciśnienia w obiegu 
ciepłej wody (HM C zainstalowany na poddaszu), zaleca się 
zainstalowanie automatycznego zaworu napowietrzającego na 
zasilaniu zimnej wody.

PODŁĄCZENIA OBIEGU C.O.: OGÓLNIE

1. Zawory odcinające obieg c.o. od kotła
2. Zawór bezpieczeństwa z nastawą 3 bar z manometrem
3. Zawór systemu napełniania
4. Przeponowe naczynie wzbiorcze
5. Zawór spustowy
6. Syfon
7. Pompa obiegowa
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Akcesoria

Kod Opis

0514420
lub

0514422
Termostat pokojowy

10510100 Czujnik temperatury zewnętrznej 12kΩ — AF120

10510900 Termostat bezpieczeństwa RAM 5109 : 
Wymagany dla ochrony podłogowych obiegów grzewczych

A B

INStAlOWANIE

INStALACJA 1 OBIEg gRZEWCZy 
StEROWANy tERMOStAtEM POKOJOWyM

Schemat ogólny
Termostat pokojowy (załącz/wyłącz) steruje grzejnikowym obiegiem 
centralnego ogrzewania.

W takiej konfiguracji praca kotła (min 600C) stale dostosowuje się do 
temperatury zewnętrznej.

Pompa pracuje tak długo, dopóki termostat pokojowy wysyła żądanie 
ogrzewania. 

Korzyści dla użytkownika:
- Komfort
- Prostota systemu
- Proste podłączenie do istniejących instalacji

Przed uruchomieniem kotła musi nastąpić wykrycie podłączonego 
czujnika w trybie "Auto Set".
Przekręć pokrętło c.w. w pozycję "RESET", wyłącz i włącz kocioł 
wyłącznikiem głównym ON/OFF.
Po pojawieniu się na wyświetlaczu "SET" pokrętło "RESET" ustaw do 
wcześniejszej pozycji.

A. - Regulacja temperatury c.o. bez czujnika temperatury zewnętrznej
 - Ograniczenie maksymalnej temperatury c.o. z z czujnikiem temperatury 

zewnętrznej
 - Ustawienie w pozycję  wyłącza pracę na c.o., praca w trybie letnim

B. - Regulacja temperatury ciepłej wody
  



PL • 19 664Y4500 • E

E
N

F
R

R
U

P
L

D
E

IT
E
S

N
L

Zainstalowanie ogranicznika temperaury na zasilaniu 
niskotemperaturowego obiegu jest zawsze wymagane.

B
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Niezbędne dla obiegu
niskotemperaturowego
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P1 = 10
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P1 = 7P1 = 8P1 = 9

INStAlOWANIE

Wartość Opis

6 Wybór krzywej grzewczej

20 Minimalna temperatura zasilania c.o.

10 t plus = przewyższenie temperatury 
wody grzewczej nad temperaturę c.w. 

0 0 = priorytet c.w.
1 = praca równoległa

Te
m

pe
ra

tu
ra

 c
.w

.  
(°

C
)

Temperatura zewnętrzna  (°C)

Krzywa grzewcza
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Room Unit

AF120

Przed uruchomieniem kotła musi nastąpić wykrycie podłączonego 
czujnika w trybie "Auto Set".
Przekręć pokrętło c.w. w pozycję "RESET", wyłącz i włącz kocioł 
wyłącznikiem głównym ON/OFF.
Po pojawieniu się na wyświetlaczu "SET" pokrętło "RESET" ustaw do 
wcześniejszej pozycji.

Dodatkowe informacje znajdziesz w insrukcji regulatora Room-Unit

INStAlOWANIE

INStALACJA 1 OBIEg gRZEWCZy 
StEROWANy PRZEZ  ROOM UNIt

SCHEMAT OGÓLNY
Obieg grzewczy (grzejnikowy lub podłogowy) sterowany regulatorem Room 
Unit. Dostępne trzy różne zakresy temperatur dla ogrzewania w ciągu doby, 
oddzielnie dla każdego dnia tygodnia a także produkcji ciepłej wody. 

W takiej konfiguracji praca kotła jest stale zależna od temperatury zewnętrznej. 

A. - Regulacja temperatury c.o. bez czujnika temperatury zewnętrznej
 - Ograniczenie maksymalnej temperatury c.o. z z czujnikiem temperatury 

zewnętrznej
 - Ustawienie w pozycję  wyłącza pracę na c.o., praca w trybie letnim

B. - Regulacja temperatury ciepłej wody

 Po podłączeniu regulatora Room Unit położenie pokręteł A i 
B nie ma wpływu na pracę kotła. Aktywna jest jedynie funkcja 
"RESET".

Akcesoria

Kod Opis

10800189 Room Unit RSC :
dostarczany z czujnikiem temperatury zewnętrznej

10510100 Czujnik temperatury zewnętrznej 12kΩ — AF120

10510900 Termostat bezpieczeństwa RAM 5109 : 
Wymagany dla ochrony podłogowych obiegów grzewczych

10800201 Interfejs Clip-in ESYS :
Umożliwia komunikację sterownika ESYS z Room Unit RSC

A B
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INStAlOWANIE

B
U

S
 A

B
U

S
 B

W

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Niezbędne dla obiegu 
niskotemperaturowego

2 3

1

Zainstalowanie ogranicznika temperaury na zasilaniu 
niskotemperaturowego obiegu jest zawsze wymagane.

Wartość Opis

10 t plus = przewyższenie temperatury 
wody grzewczej nad temperaturę c.w.

0 0 = prioryet c.w.
1 = praca równoległa

= 7

= 6

= 5

= 4

= 3

= 2

= 1

= 0

Adres interfejsu “0”

1. Wtyczka modułu RMCI
2. Moduł komunikacyjny RMCI
3. Płytka "ESYS""
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RYS.3
Nastawa ciśnienia 
różnicowego (3) 
zaworu gazowego 
ustawiona jest 
fabrycznie i 
generalnie jego 
nastawa nie powinna 
być zmieniana.

2

1

3

URUCHOMIENIE I KONSERWACJA

URUCHOMIENIE SyStEMU

 Przed napełnianiem przestrzeni grzewczej (c.o.) należy zawsze 
napełnić zasobnik ciepłej wody. 

- W pierwszej kolejności powoli napełnij i odpowietrz wymiennik c.w. przez 
odkręcenie punktu poboru c.w.. Sprawdź czy nie ma żadnych przecieków 
wody.

- Używając układu napełniania kotła, napełnij całą instalację c.o. do ciśnienia 
minimalnego 1.5 bar. Napełnij instalację powoli i odpowietrz stosując 
ręczny odpowietrznik. Sprawdź czy nie ma żadnych przecieków po stronie 
centralnego ogrzewania. 

- Odpowietrz pompy i sprawdź czy swobodnie się obracają.
- Otwórz zawór gazowy, odpowietrz podłączenie gazu i sprawdź czy nie ma 

nieszczelności.
- Sprawdź napełnienie syfonu wodą.
- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda o napięciu 230V. Jeśli 

trzeba, ustaw termostat pokojowy do jego maksymalnej nastawy. Kocioł 
powinien się uruchomić. Sprawdź ciśnienie gazu i pozwól by kocioł jeszcze 
chwilę pracował. Następnie ustaw kocioł w trybie mocy maksymalnej i 
sprawdź poziom CO2 (patrz tabela Charakterystyka techniczna). Teraz 
ustaw kocioł w trybie mocy minimalnej i sprawdź ponownie poziom CO2 
(patrz tabela Charakterystyka techniczna).

- Nastaw temperatury obiegu c.o. i c.w. zgodnie z danymi podanymi w 
rozdziale „Wskazówki dotyczące instalowania”.

- Odpowietrz ponownie instalację i jeśli trzeba uzupełnij wodą.
- Wyreguluj by-pass ciśnieniowy eliminując hałasy w instalacji c.o., chroniąc 

kocioł przed zakmnięciem się zaworów przygrzejnikowych.

 Średnica rury syfonu kondensatu nie powinna być zmniejszana. 
Odpływ kondensatu nie może być czymkolwiek blokowany.

SPRAWdZANIE NAStAW

 Nie zaleca się zmian parametrów fabrycznych.

- Sprawdź czy wszystkie parametry są ustawione zgodnie z potrzebami 
użytkownika.

- Sprawdź nastawy kotła: wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis.
- Ustaw urządzenie w trybie mocy maksymalnej
- Sprawdź ciśnienie gazu na zaworze gazowym (pomiar 1). Musi wynosić 

minimum 18 mbar podczas pracy palnika.
- Poczekaj kilka minut by kocioł wygrzał się do 60°C. Sprawdź poziom 

CO2 używając analizatora. Porównaj z danymi podanymi w rozdziale 
Charakterystyka techniczna. By zwiększyć wartość CO2, przekręć śrubę (2) 
na zwężce Venturiego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
By zmniejszyć wartość CO2 przekręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara.

- Następnie ustaw urządzenie w trybie mocy minimalnej. Poczekaj chwilę, aż 
praca kotła się ustabilizuje.

- Sprawdź poziom CO2. Powinien być zgodny z danymi podanymi w rozdziale 
Charakterystyka techniczna. Jeśli zauważysz wartość różniącą się ponad 
0,5%, należy odkręcić śrubę (3) i wyregulować CO2. 

KONSERWACJA

 Utrzymanie wysokiej sprawności kotła ACV wymaga jego  
 przeglądu i czyszczenia co najmniej raz do roku przez   
 autoryzowany serwis.

-  Sprawdź czy syfon nie jest zabrudzony, napełnij go wodą jeśli trzeba i sprawdź 
czy nie ma żadnych przecieków.

-  Sprawdź czy zawory bezpieczeństwa działają prawidłowo.
-  Odpowietrz całą instalację i jeśli potrzeba uzupełnij do ciśnienia 1.5 bar.

 Przed ponownym uzupełnieniem wody w instalacji, skontaktuj 
się ze swoim instalatorem 

- Wyjmij wtyczkę zasilania prądem przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych 
przy kotle, ale nie przed czynnościami regulacyjnymi.

- Sprawdź czy kocioł osiąga moc maksymalną. Jeśli jest duża różnica między 
zmierzoną a oryginalną wartością, odchylenie może oznaczać zablokowanie 
w kanale spalin lub w doprowadzeniu powietrza.

tABELA OPORNOŚCI CZUNIKÓW 
tEMPERAtURy

T° [°C] R Ω T° [°C] R Ω T° [°C] R Ω

- 20 98200 25 12000 70 2340

- 15 75900 30 9800 75 1940

- 10 58800 35 8050 80 1710

- 5 45900 40 6650 85 1470

0 36100 45 5520 90 1260

5 28600 50 4610 95 1100

10 22800 55 3860 100 950

15 18300 60 3250

20 14700 65 2750
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URUCHOMIENIE I KONSERWACJA

dEMONtAŻ PALNIKA
- Odłącz kocioł od zasilania energią elektryczną.
- Zamknij dopływ gazu.
- Zdejmij przednią blachę obudowy kotła.
- Odłącz wtyczkę wentylatora (24 Volt), przewód zapłonowy, przewód 

zaworu gazowego i uziemienie elektrody zapłonowej.
- Odkręć 4 nakrętki palnika.
- Górna część obudowy jest łatwo demontowalna dla uzyskania lepszego 

dostępu.
- Odkręć śrubunek połączenia z rurą gazową.
- Unieś palnik z wentylatorem i zaworem gazowym i wyjmij z kotła. Uważaj by 

nie uszkodzić izolacji termicznej palnika w wymienniku.
- Sprawdź stan izolacji i uszczelek i wymień jeśli potrzeba przed ponownym 

włożeniem palnika w odwrotnej kolejności.

CZySZCZENIE WyMIENNIKA CIEPŁA
- Zdemontuj palnik wg instrukcji obok.
- Zdejmij uszczelkę kołnierza palnika.
- Wyczyść komorę spalania odkurzaczem.
- Odłącz kanał spalin od wymiennika.
- Sprawdź czy kolektor kondensatu i syfon jest czysty, wyczyść jeśli trzeba.
- Sprawdź izolację palnika  i uszczelkę palnika, wymień jeśli trzeba.
- Sprawdź elektrodę i wymień jeśli trzeba.
- Zamontuj palnik i sprawdź czy nie ma nieszczelności.
- Podłącz kocioł do prądu, uruchom w trybie mocy maksymalnej i sprawdź 

czy nie ma nieszczelności.
- Sprawdź ciśnienie gazu i poziom CO2 wg wcześniejszych instrukcji.

dEMONtAŻ I KONtROLA ELEKtROdy
- Zdejmij przewód zapłonowy.
- Odkręć 2 śruby mocujące elektrodę.
- Usuń uziemienie elektrody ale upewnij się, że ząbkowana podkładka 

znajduje się między przewodem uziemienia a elektrodą przy ponownym 
montażu elektrody.

- Sprawdź stan uszczelki i wymień jeśli potrzeba przed ponownym montażem 
elektrody w odwrotnej kolejności.

➌

➋
➍

➊
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PARAMEtRy StEROWNIK A ESyS DlA SyStEMU

KOd

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

Min

WyŚWIEtLACZ

Min

WyŚWIEtLACZ

Max

WyŚWIEtLACZ

Max

Max 5 sec.
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PARAMEtRy StEROWNIK A ESyS DlA SERWISU

tRyB KOMUNIKACyJNy

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

Komunikacja kompletna

WyŚWIEtLACZ

Komunikacja ESYS - RMCI

WyŚWIEtLACZ

Brak komunikacji

WyŚWIEtLACZ

 ½ Sec.

POWRÓt

 5 Sec.
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PARAMEtRy StEROWNIK A ESyS DlA SyStEMU

tRyB PARAMEtRÓW

Dla zachowania nowych wartości należy zaczekać do 
zakończenia pulsowania wyświetlacza.

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

 ½ Sec.

POWRÓt

 5 Sec.

WyŚWIEtLACZ WyŚWIEtLACZ
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PARAMEtRy StEROWNIK A ESyS DlA SERWISU

PARAMETRY 
UżYTKOWNIKA

ZAKRES 
PARAMETRU OPIS

P 01 6 0 - 10 Wybór krzywej grzewczej

P 02 20 20 - 40 Minimalna temperatura zasilania c.o.

P 03 0 0 - 100 Minimalna moc palnika

P 04 65 0 - 100 Maksymalna moc palnika 

P 05 10 5 - 30 T plus = nadwyżka temperatury wody grzewczej w odniesieniu 
do temperatury ciepłej wody

P 06 0
 0 = włączony
 1 = równoległy

Priorytet c.w.

10 

P2 = 20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 

P1 = 10
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Temperatura zewnętrzna (°C)

Krzywa grzewcza
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PARAMEtRy StEROWNIK A ESyS DlA SyStEMU

tRyB tEStU

Po wejściu na poziom TEST, wybrać lewym 
pokrętłem funkcję c.o. lub c.w. Ciepła woda podczas 
TESTu zostanie skierowana do wybranego obiegu. 
Prawym pokrętłem ustawić kolejno 100% i wykonać 
regulację CO2 a następnie 0% i sprawdzić zawartość 
CO2.

WyŚWIEtLACZ WyŚWIEtLACZ

 Tryb c.o.
Ręczne ustawianie mocy

0 - 100 %

WyŚWIEtLACZ WyŚWIEtLACZ

Tryb c.w.
Ręczne ustawianie mocy

0 - 100 %

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

 ½ Sec.

POWRÓt

 5 Sec.
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WyŚWIEtLACZ WyŚWIEtLACZ

PARAMEtRy StEROWNIK A ESyS DlA SERWISU

tRyB BŁĘdÓW

Błąd ostatni

Błąd poprzedni

Błąd wcześniejszy

WyŚWIEtLACZ

POWRÓt

 5 Sec.

WyŚWIEtLACZ

 ½ Sec.
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WyŚWIEtLACZ WyŚWIEtLACZ

bar

(30 /10) ≥ 2,4 µA

rpm

0% - funkcja c.o.
100% - funkcja c.w.

PARAMEtRy StEROWNIK A ESyS DlA SyStEMU

tRyB INFO

Ciśnienie w 
instalacji c.o.

Prąd jonizacji

Obroty wentylatora

Położenie 
(STEPPERA) zaworu 

przełączającego 
c.w. - c.o.

WyŚWIEtLACZ

WyŚWIEtLACZ

 ½ Sec.

POWRÓt

 5 Sec.
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PARAMEtRy StEROWNIK A ESyS DlA SERWISU

WyŚWIEtLACZ WyŚWIEtLACZ

t° zasilania c.o.

t° powrotu c.o.

t° c.w.

t° zewnętrzna

t° spalin

t° obliczeniowa zasilania

WyŚWIEtLACZ
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KODy bŁĘDÓW StEROWNIK A ESyS

 W celu odblokowania kotła:
 • Przekręć pokrętło na "RESET" na sterowniku ESYS

 • Jeśli kocioł ponownie ulegnie awarii, skontaktuj się ze swoim 
instalatorem 

LIStA KOdÓW BŁĘdÓW + PROPONOWANE 
ROZWIąZANIA [w trybie BŁĘdÓW]

Gdy podczas pracy kotła wystąpi błąd, kocioł się zablokuje a na wyświetlaczu 
pojawi się kod błędu.
Pierwsza litera "E" oznacza błąd. Za nią będą określone liczby - ich opis znajduje 
się w tabeli poniżej. 

Kody Opis awarii Rozwiązanie

E 01 Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu
1. Sprawdź przewody (zwarcie w obwodzie 24V)
2. Sprawdź elektrodę i jej pozycję
3. Sprawdź dopyw gazu do palnika

E 02 Błędny sygnał płomienia
1. Sprawdź przewód zapłonowy
2. Sprawdź elektrodę i jej pozycję
3. Wymień sterownik ESYS

E 03

Rozwarty obwód ogranicznika temperatury Sprawdź termostat graniczny

T1 lub T2 > 110°C
1. Sprawdź okablowanie czujnika NTC1 i wymień go jeśli trzeba
2. Jeśli czujnik NTC1 jest OK, sprawdź przepływ wody przez kocioł

E 05 Brak sygnału z tachometru wentylatora

1. Sprawdź podłączenie wentylatora
2. Sprawdź okablowanie wentylatora
3. Jeśli po 2 resetach problem nadal się pojawia, wymień sterownik 

"ESYS"

E 07 Zbyt wysoka temperatura spalin (NTC5)
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC5
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC5
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik NTC5

E 08 Brak detekcji płomienia
1. Sprawdź elektrodę
2. Sprawdź położenie elektrody

E 09 Błąd przekaźnika zaworu gazowego Jeśli po 2 resetach problem nadal się pojawia, wymień sterownik "ESYS"

E 11 Uszkodzenie czujnika NTC1 lub NTC 2 Sprawdź czujniki NTC1 i NTC2

E 13 Błąd funkcji "RESET" 
1. Wymień potencjometr "RESET" 
2. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień sterownik "ESYS"

E 21 Błąd wewnętrzny Jeśli po 2 resetach problem nadal się pojawia, wymień sterownik "ESYS"

E 25 Błąd wewnętrzny Jeśli po 2 resetach problem nadal się pojawia, wymień sterownik "ESYS"

E 30 Zwarcie w obwodzie NTC1
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC1
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC1
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik NTC1

E 31 Przerwa w obwodzie NTC1
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC1
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC1
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik  NTC1

E 32 Zwarcie w obwodzie NTC3
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC3
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC3
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik  NTC3

E 33 Przerwa w obwodzie NTC3
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC3
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC3
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik  NTC3

E 34 Odchyłki częstotliwości > 1,5 Hz Sprawdź napięcie prądu zasilania

E 37 Niskie ciśnienie wody Sprawdź ciśnienie wody

E 41 Brak komunikacji z czujnikiem ciśnienia Sprawdź podłączenie czujnika ciśnienia i wymień go jeśli trzeba
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KODy bŁĘDÓW StEROWNIK A ESyS

Codes description de la panne Solutions de la panne

E 43 Zwarcie w obwodzie NTC2
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC2
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC2
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik NTC2

E 44 Przerwa w obwodzie NTC2
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC2
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC2
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik  NTC2

E 45 Zwarcie w obwodzie NTC5
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC5
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC5
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik  NTC5

E 46 Przerwa w obwodzie NTC5
1. Sprawdź podłączenia czujnika NTC5
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC5
3. Jeśli problem nadal się pojawia, wymień czujnik NTC5

E 47 Brak ciśnienia wody
Uzupełnij ciśnienie wody w obiegu c.o.
Sprawdź czujnik i wymień go jeśli trzeba

NTC Zbyt duża różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a 
powrotem

Sprawdź przepływ czynnika grzewczego
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